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Protokol o zkousce ¢ 2282/2025

Zakaznik: PRVOK s.r.o.

Provozovani vodovodl a kanalizaci
Kajovska 11

382 21 Kéjov

Datum pfijmu:
Cas piijmu;

LbG.,

4.6.2025
15:13
Obdobi zpracovani vzorki: 4.6.2025

- 18.7.2025

Vzorek &islo:

3846 Zpusob odbéru:manualni A voda ve vodovodni siti

Material: pitnd voda
Misto odbéru: Jilovice, ZS, MS, kuchyné, baterie nad dfezem
Odebral: Ondfej Buzek

Datum odbéru:
Postup vzorkovani:

4.6.2025 _ Cas odbéru: 13:15
SOP 205 odbér v rozsahu akreditace (CSN ISO 5667-5; vyhlaska &. 252/2004 Sb.)

Typ rozboru: Uplny rozbor dle vyhlasky & 252/2004 Sb.
Limitni Nejistota 52
Ukazatel Vysledek Jednotka hodnota (typ) | méfeni | PouZitd metoda

barva - <2 mg/l Pt max. 20 MH (A) SOP 30 A
chloridy 9,93 mg/l max. 250 MH 10% | (A)SOP9 A
pH ® 6,60 - 6.5 - 9.5 MH 0,1 (A)SOP 3 A
elektricka konduktivita 26,0 mS/m max. 125 MH 10 % (A) SOP 5 A
amonné ionty (NH4) | <0,10 mg/l ' max. 0,50 MH (A) SOP 6 A

| sirany 422 mg/l | max. 250 MH 15% | (A)SOP 10 A
dusi¢nany (NOs) 1 354 mg/l ' max. 50 NMH 5%  |(A)SOP11 | a

dusitany (NOz2) <0,01 mg/1 max. 050 NMH| - (A) SOP 12 A

|chlor volny . <0,01 mg/l max. 0,30 MH - (A) SOP 25-1 A

| rtuf (Hg) <0,0005 mg/l max. 0,000 NMH | (A) SOP 23 A
polycyklické aromatické <0,01 ug/l max. 0,10 NMH — (A) SOP 404 A
uhlovodiky (PAU) |
benzo(k)fluoranthen <0,005 pg/l (A) SOP 404
benzo(b)fluoranthen <0,005 ng/l L | - | (A) SOP 404
benzo(a)pyren <0,005 ug/l max. 0,010 NMH —~ | (A) SOP 404 A
indeno(1,2,3-c,d)pyren <0,01 pg/l | (A) SOP 404
benzo(g,h.i)perylen | <0,005 pg/l _ | (A) SOP 404
pesticidni 1atky celkem <0,02 ngl | max. 0.50 NMH (A) SOP 428 A
hexachlorbenzen (HCB) <0,02 ng/l max. 0,10 NMH (A) SOP 428 A
gama-hexachlorcyclohexan <0,02 ug/l max. 0,10 NMH (A) SOP 428 A

| (gama-lindan, gama-HCH)

~_heptachlor <0,02 pg/l max. 0,10 NMH (A) SOP 428 A

_ p.p-DDE (4.4-DDE) <0,02 ug/l max. 0,10 NMH (A)SOP 428 A

. p.p-DDT (4,4"-DDT) <0,02 | ugl | max. 0.10 NMH | (A) SOP 428 A
methoxychlor ) <002 |  pgl  |max.0,I0NMH . (A) SOP 428 A
trihalomethany (suma) ~ 0,50 pgl max. 50 NMH 30% (A) SOP 405 A
trichlormethan (chloroform) <0,20 ug/l max. 30 NMH — (A) SOP 405 A

~1,2-dichlorethan <0,20 gl max. 3,0 NMH - (A) SOP 405 A
benzen <0,20 ng/l max. 1,0 NMH - (A) SOP 405 A
trichlorethen <0,20 ugl max. 10 NMH _ (A) SOP 405 A
bromdichlormethan <0,20 pg/l - | (A) SOP 405
dibromchlormethan <0,20 pgl | (A) SOP 405
tetrachlorethen 1 <0,20 ng/l | max. 10 NMH | (A) SOP 405 A
tribrommethan (bromoform) | 0,50 ng/l | 0% | (A)SOP 405 |

_bromi¢nany (BrOs) = <3 ug/l |max. IONMH | - | (SA) 10 A
fluoridy L0169 mg/l ‘max. ,L5NMH | 159 | (SA)10 A
kyanidy celkové | <0,015 mg/l max. 0,050 NMH . [(SA) 84 A
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! ‘ Limitni Nejistota | g
Ukazatel Vysledek Jednotka hodnota (typ) | méfeni | PouZita metoda 4{
|_chloritany (C10z2) <150 | pg/l max. 250 NMH (SA) 10 3 A |
teplota vzorku 3 15,1 4 8-12DH 05% | (A)SOP 36 N |
Celkovy organicky uhlik <1,00 | mg/l max. 5,0 MH (A) SOP 430 A ‘
(TOC)

__chlore¢nany <15,0 ’ u gfl max. 250 NMH - (SA) 10 A
pach . pFijatelny MH N (A) SOP 45 A
chut’ * prijatelnd --- MH | (A) SOP 46 Al

| zakal (ZFn) 0,13 ‘ ZFn max. 5.0 MH | 5% (A) SOP | A |
Hoftik (Mg) 11,1 mg/l 120-30DH 10% | (N) SOP 450-1 N

_ Vépnik (Ca) 24,2 , mg/l 140 - 80 DH 10% | (A) SOP 450-1 N
_Draslik (K) - 225 ‘ mg/l 1-10DH 10% (A) SOP 450-1 A |
| Sodik (Na) - 6,76 mg/l max. 200 MH 10% | (A) SOP 450-1 A |
| Med' (Cu) - 0,011 ~mg/l max. | NMH 10% | (A)SOP 450-1 A

|- | Zelezo (Fe) ! <0.010 mg/l max. 0,20 MH - (A) SOP 450-1 A |

_Mangan (Mn) | <0,010 mg/l max. 0,05 MH (A) SOP 450-1 A |
Olovo(Pb) <0,002 mg/l max. 0,005 NMH (A) SOP 450-1 A
Kadmium (Cd) <0,0002 mg/l max. 0,005 NMH (A) SOP 450-1 A |

| Arsen (As) <0,0005 mg/l max. 0,01 NMH - (A) SOP 450-1 A |

| Chrom (Cr) | <0,001 mg/l max. 25,00 N&ﬁ = (A) SOP 450-1 A

| Beryllium (Be) | <0,0002 ~ mg/l | max. 0,002 NMH —~ (A) SOP 450-1 A ‘
Selen (Se) 0,001 mg/l max. 0.02 NMH 15% (A) SOP 450-1 A

’ Antimon (Sb) <0,001 mg/l max. 0,0100 - (A) SOP 450-1 A

| . — | NMH |
Nik! (Ni) | <0,002 mg/l max. 0.02 NMH N (A)SOP450-1 | A

[ Bor(B) <0,010 mg/l max. 1.5 NMH - (A)SOP 450-1 , Aj!

| Hlinik (AI) <0,010 mg/l max. 0,20 MH = (A) SOP 450-1 | A |
Tvrdost - 1,06 mmol/l  2.0-35 DH 10% {A) SOP 450-1 | N |
suma chloreénany a 38,0 ng/l 15% (SA) 10 |

__chloritany N .

_acetochlor ESA _ <0,025 pg/l e - - (SA) 189

|_acetochlor OA _ <0,025 ng/l - (SA) 189 1

|_alachlor ESA 0.800 ug/l N | 30% | (SA)189 |

_alachlor OA <0,025 ug/l R | - | (SA) 189 |

_ atrazin o <0,025 pg/l R (SA) 189 | |
atrazin-desetyl-desisopropyl <0,025 ug/l 1| - : (SA) 189 |
atrazin-hydroxy <0,025 ug/l . _ (SA) 189 | ‘
bentazone <0,025 | gl o (SA) 189 |

' atrazin-desetyl L0025 [ ugd - 0% | (SA) 189 | |
hexazinon | <0,025 ug/l L 1(SA)189 Nl
chloridazon-desfenyl | 0,34 ug/l | 3% | (SA)189 ’ ]
chloridazon-desfenyl-metyl | <0,025 pg/l - (SA) 189 — |

_metazachlor ESA 0.091 177} o 30% | (SA)189 | |
_metazachlor OA <0,025 ug/l - (SA) 189 ! _|
“metolachlor ESA <0025 | el | | (SA) 189 )

|_metolachlor OA - <0,025 ug/l | (SA) 189 _‘

| _koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml  max. 0 MH (A) SOP 101-5 A
Escherichia coli R || KTJ/100 mi | max. 0 NMH | (A) SOP 101-5 A
poéty kolonii p¥ 22°C g 0 KTV ml max. 200 DH - ' (A) SOP 114 A |

_polty kolonii pti 36°C | 1 | KTV/1ml max. 40DH |  30% (A)SOP 114 A
| intestindlni enterokoky 0 | KTJ/100 ml |max. ONMH | (A) SOP 104-1 A |
abioseston ‘ <1 % max. S MH | (A)SOP 112 } A |
mikroskopicky obraz - podet 0 jedinci/ml max. 50 MH (A) SOP 113 A |

|_organismii L S—
bioseston - podet Zivych ‘ 0 jedinci/ml | max. 0 MH (A) SOP 113 ’ A ‘
organismfi o = =l [

Seznam pouzitych metod:

(A) SOP 5 CSN EN 27888

(A) SOP 101-5 (?SN EN ISO 9308-1

(A) SOP 112 CSN 75 7713

(A) SOP 404 CSN 75 7554:1998

(A) SOP 23 CSN 75 7440; JPP UKZUZ &. 40190.1

(A)SOP 11

CSN 75 7455; CSN ISO 7890-1:1995
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Seznam pouZitych
(A) SOP 450-1
(A) SOP 25-1
(A) SOP 428
(A) SOP 36
(A) SOP 104-1
(A)SOP 113
(A) SOP 430
(A)SOP 6
(SA) 189
(A) SOP 405
(A)SOP 1
(A)SOP 114
(SA) 84
(A) SOP 45
(A)SOP 10
(SA) 10
(A) SOP 30
(A) SOP 3
(A) SOP 9
(A) SOP 12
(N) SOP 450-1
(A) SOP 46

metod:

CSN EN ISO 11885; navod vyrobce Spectro CS
navod vyrobce Merck/Hach

CSN EN ISO 6468

CSN 75 7342

CSN EN ISO 7899-2

CSN 75 7712

CSN EN 1484; (SN EN ISO 20236

CSN ISO 7150-1

SOP OV 341.02 (EPA Method 535, EPA Method 536)
CSN EN IS0 10301

CSN EN 1SO 7027-1

CSN EN ISO 6222

SOP OV 022.01 (CSN 75 7415, postup A)

CSN 75 7340

navod vyrobce Recman
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SOP OV 003 (CSN EN ISO 15061, ¢SN EN ISO 10304-1, CSN EN ISO 10304-4)

CSN EN ISO 7887

CSN ISO 10523

CSN ISO 9297

CSN EN 26777

CSN EN ISO 11885; névod vyrobce Spectro CS
CSN 75 7340

Nerelevantni pesticidy: alachlor ESA, alachlor OA, atrazin-hydroxy, chloridazon-desfenyl, chioridazon-desfeny! -metyl, metazachlor ESA,
metolachlor ESA, metolachior OA

Pozn.:

Uvedend nejistota m&fent je soutinem standardni nejistoty méfenti a koeficientu rozsiteni k=2, coZ pro normalni rozd&leni odpovida pravd&podob-
nosti pokryti asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani, Jednotlivé postupy metod jsou uloeny v laboratofi k nahlédnuti. Na vyzadani poskytujeme

zakaznikovi protokol o odbénu.
Metody v rozsahu akreditace jsou oznadeny (A) pred kodem SOP, metody mimo rozsah akreditace jsou oznadeny (N), (SA) subdodavka v rozsahu
akreditace, (SN) subdodavka mimo rozsah akreditace - subdodévka mimo rozsah akreditace Je stanovena na #4dost zékaznika a laboratof neptebira
zodpové&dnost za vysledky zkousky.

KTJ - kolonie tvofici jed
8) udaj v jednotkach pH.

notky

27) THM (suma trichlormethan, tribrommethan, dibromchlormethan, bromdichlormethan).

Hodnoceni die uvedené legislativy ve sloupecku s ozn. 14): A - ukazatel vyhovuje uvedené legislativé, N - ukazatel nevyhovuje uvedené legislativé.

(MH) - mezni hodnota, (NMH) - nejvy33i mezni hodnota, (DH) - doporutend hodnota, limitni hodnoty byly prevzaty z vyhlasky 252/2004 Sb. v
platném znéni, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody. Pfi porovnéni zjidt&nych hodnot s

limitni hodnotu neni zoh

lednéna nejistota méteni.

ProhlaSeni:  Tento protokol nesmi byt reprodukovan bez pisemného souhlasu Iaboratofe "AGRO-LA", spol. s r.o. jinak nez cely. Vysledky se tykaji
pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Neni-li uvedeno jinak, provadi se zkousky na adrese laboratote uvedené vyse, vyjma zkousek provedenych na mist& pti odb&ru vzorku (oznadeny *).
Konec protokolu kon&i razitkem a podpisem.

Protokol zpracoval:

V J.Hradci dne: 27.7.2025 Jméno, funkce, podpis, razitko:

Ing. Jifi Boek ml.

Ing. Jifi Bogek ml.
vedouci oddé&leni vzorkovani

Tento dokument je digitalné podepsan






